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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DAAGUA EM ALTA PARA CONSUMO HUMANO 1° TRIMESTRE
NO CONCELHO DE TORRES VEDRAS
ZONA DE ABASTECIMENTO:  PE_Lourinha - Casalfinho das Ollveiras EDITAL N 18/2021

através de andlises periddicas na torneira do

Em conformidade com o Decreto-Lel n.° 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.* 152/2017, procedeu-se 4 verificagfio da qualidade da 4gua da rede pablica,
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade daAgua (PCQA) aprovado pela autoridade competente(ERSAR)

Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos .z" p::;::i::; . % CI..I:I ::‘I’:ento N° Andlises (PCQA) Ané:/;ses
Minimo | Maximo Agendadas | Realizadas | Reallzadas
Evchorichia coli(E. cob J (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes® (N/100 mi) 0 ) 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residuaF (mg/L) - 0.63 0.66 - 3 3 100%
| Aluminio® (ug/L A 200 <20 20 100% 3 3 100%
Nimero de colénias 822 2C? (N/ml) Sem alteracio anormal <1 <1 - - 2 2 100%
Namero de colénins a37 2C* (N/ml) Sem alteracio anormal <q <1 R - 2 2 100%
Condutividade® (1S/cm a 20°C) 2500 260 298 0 100% 3 3 100%
Clostridium perfningons® (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
[ Cor? {mg/L_ PtCo) 20 <5 <5 0 100% 3 3 100%
pHE (Unidades gH) >=6.6 e <=9 7.83 7.85 0 100% 3 3 100%
Ferro® (ug/L Fe) 200 <10 <10 0 100% 3 3 100%
Mangands? (ug/L Mn) 50 <5 <5 0 100% 2 2 100%
Nitratos? (mg/L NO3) 50 24 2.6 0 100% 2 2 100%
Oxidabilidade® (mg/L. O2) 5 <1 ) 0 100% 1 1 100%
Cheiro a25#%C# (Factor de dilukao) 3 <1 <1 0 100% 3 3 100%
Sabor a259C* (Factor de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 3 3 100%
Turvacaa® (NTU) 4 <0.4 <0.4 0 100% 3 3 100%
Enterococos® (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
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