e DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DAAGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
frn sSsMaQs CONCELHO DE TORRES VEDRAS 1° TRIMESTRE
fores vecras ZONA DE ABASTECIMENTQ: ZAS - Casal Velho da Igreja (Maxial) EDITAL N 2272021

através de anélises periddicas na torneira do

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, procedeuse a verificagio da qualidade da dgua da rede piblica,
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade daAgua (PCQA) aprovado pela autoridade com petente(ERSAR)

Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VF) Valores obtidos s':::::r'i‘:lrl:se\sl . % CII:;I falgento N° Anilises (PCQA) Ané?i'ses
Minimo | Maximo Agendadas | Realizadas | Realizadas
Eacherichis cob(E. cof } (N/100 ml} V) 0. - ) 100% 1 1 100%
Battérias coliformes (N/100 mi) 0 0 - 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) 2 0.6 - - - 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al 200 o - 0 0 -
Aménio (mg/L NHs) 0.5 o - 0 0 -
Nimero de colénias 422 2°C (N/mi) Sem alterag&o anormal <1 - - B 1 1 100%
Nimero de colonias a37%C (N/ml) Sem alteracio anormal <1 - - - 1 1 100%
Condutividade (S/cm a 20C) 2500 281 - 0 100% 1 1 100%
| Clostridiam perfringens (N/100mi) 0 0 B 0 0 -
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 - 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades g4 >=65e<=9 8.03 - 0 100% 1 1 100%
Ferre {ug/L Fe) 200 0 5 0 0 -
Manganés (ug/L Mn) 50 0 - 0 o -
Nitratos® (mg/L. NOs) 50 1.53 - 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NCz) 05 0 - 0 0 _
Oxidabilidade (mg/L O2) 5 0 L 0 0 -
Cheiro a25°C (Factor de diluicao) 3 <1 - 0 100% 1 1 100%
Sabor a2FC (Factor de diluigio) 3 <1 - 0 100% 1 1 100%
Turvacio (NTU) 4 <0.4 - 0 100% 1 1 100%
[Antimanio® (ug/L Sb) 5 <0.5 - 0 100% 1 1 100%
Arsénio® (ug/L As) 10 <0.5 - 0 100% 1 1 100%
Benzeno' (Lig/L) 1 <0.3 - 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno (ug/L) 0.01 0 o 0 0 -
Bero' (mg/L B} 1 <0.02 - 0 100% 1 1 100%
Bromates' (ng/L BrQs) 10 <3 - o 100% 1 1 100%
Cadmio (ng/L Cd) 5 <05 - o 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L Ca) = 1] - 0 0 -
Chumbo {1:g/L Pb) 10 V] - 0 0 -
Cianetos' (ug/L CN) 50 <5 - 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2 0 . 0 0 -
Cramio’ (ug/l. C 50 2.18 - 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano’ {ug/L) 3 <0.1 - o 100% 1 1 100%
Durezatoial g/l CaCOs) = o] - 0 ] -
Enterococos {N/100 mL} 0 0 - 1] 100% 1 1 100%
Fluoretos® (mg/L F) 15 <0.1 - 0 100% 1 1 100%
Magneésio (mg/L Mg) - o] - 0 0 -
Mercirio* (Lg/L Hg) 1 <0.2 - 0 100% 1 1 100%
Niquel (iig/L Nj) 20 0 - 0 0 -
Selénio® (ug/L Se) 10 <2 - o 100% 1 1 100%
Cloratos (mg/L CIOs) 07 0 - 0 0 -
Cloritos {mg/L CIOz) 0.7 0 i 0 0 =
Cloretos’ (mg/L C)) 250 38.3 - 0 100% 1 1 100%
Sédio! (mg/L Na) 200 249 - o 100% 1 1 100%
Sulfaos® (mg/L SOJ) 250 <10 - 0 100% 1 1 100%
Carbone orgénico totalCOT) (mg/L C) Sem alteragio anormal 0 B o 0 -
Tetracloroeteno e Triclorosteno {j1g/L) 10 <1 - 0 100% - - -
Tetracloroeteno® {g/l) - <0.1 - - - 1 1 100%
Tricloroeteno’ (1g/l) = <1 - - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (uig/L) 0.1 0 - - - -
Benzo{b)fluoranteno (ug/l) - 0 - o] 0 -
Banzo{k)Auoranteno (Lg/L) : 0 - 0 0 -
Benzo{ghi) perilenc (Lg/L) - 0 - ] ¢ -
indeno(1,2,3-cd)pirenc (Lg/L) - 0 - 0 0 -
Trihalometanos- total (ug/L) 100 0 - - - -
Cloroférmio (ug/l) - 0 5 0 0 -
Bromoférmio (g/L) - 0 - 0 0 -
Bromodiclorometano (Lg/L) - 0 - 0 0 -
Dibromoclorometano (g/L) = 0 - 0 0 -
Pesticidas- tatal (lg/L) 0.5 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
Aladioro’ (ug/L) 01 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
Atrazina (Lg/L) 01 0 - 0 0 -
Bentazona (ug/L) 0.1 0 - 0 0 -
Clorpirifos (Lg/L) 0.1 0 = 0 0 B
Desetilterbutiazina® (j1g/1) 01 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
Deasetilsimazina’ (ug/L) 0.1 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
Desetilatrazina (ug/L) 0.1 0 - ] 0 -
Dimetosto* (ug/L) 0.1 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
Diur dio* (ug/L) 0.1 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride (pg/L) 0.1 0 - 0 0 -
Isoproburdio” (ug/L) 0.1 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
Linur&a! (ug/L) 01 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
MCPA (ugil) 0.1 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
Metalmdl' (ugrl) 01 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
Metolaclore* (Lig/L) 01 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
Ometoato' (Lig/L) 0.1 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
Oxamil' (1g/L) 0.1 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
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ZONA DE ABASTECIMENTCQ: ZAS - Casal Velho da Igreja (Maxial)

EDITAL N 22/2021

através de andlises periddicas na torneira do

Em conformidade com o Decreto-Lel n.° 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 1522017, procedeuse a veﬁ-ﬂ_uglo da qualidade da Agua da rede piblica,
consumidor, segyndo o Programa de Controlo da Qualidade daAgua (PCQA) aprovado pela autoridade competente{(ERSAR)

Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (V) Valores obtidos N° Aﬂn:llse; P' % Cm:pcu;emo N° Andlises (PCQA} Amﬁses
Minimo | Maximo I 3 Agendadas | Reallzadas | Realizadas

Simazina® (ug) 0.1 <0.03 - 0 100% 1 1 100%

Terbutiiasina’ (g 0.7 <0.03 : 0 100% 1 1 100%

Atividade alfa total' (Bg/L) 0.1 0.061 - 0 100% 1 1 100%
}_Aﬁvidado bota total (Bq/L) 1 0 = 0 0 -

Dose Indicativa Total’ (mSv/ano) 01 <0.1 - 0 100% 1 1 100%
Radéo (Bq/1) 500 0 - 0 0 -
"Poldnio 210 {Bg/L) - 0 - 0 0 -
' Rédio 226 (Bg/L) - 0 > 0 0 -
Uranio 234 (Bg/L) 7 0 - 0 0 -
Ur#inio 238 (Bq/L) 3 0 - o 0 -

Nota 1: Inclui os pardmetros conservativos analisados pelaentidade gestoraem alta: Aguas de Alenquer, S.A.

Responsével: A Presidente da Cimara, Laura Maria Jesus Rodrigues

Data da publicitacéo no website:

07.06.2021
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