DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DAAGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 4° TRIMESTRE
Sﬁgﬁ ' CONCELHO DE TORRES VEDRAS
RS ZONA DE ABASTECIMENTC:  ZA2 - Eixo Ramalhal / Macelra EDITAL kP 2/2021

Em conformidacde com o Decreto-Lel n.?
através de andlises periédicas na torneira do

2007, de 27 de Agosto,

alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, procedeu-se a verificagio da qualidade da agua da rede piblica,

consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade daAgua (PCQA) aprovado pela autoridade competente(ERSAR)

: = : =
Parametro(unidades) Valor Paramétrico (vF) | Valores obtidos N° Arrlﬁllse; X % Cu:p‘r;lgento N® Anélises (PGQA) Arﬂl/?ses
Minimo | Maximo : supe orgs 2 Agendadas | Realfzadas | Realizadas

[ Escherichia coli(E. cob J (N/100 ) 0 0 0 0 100% 6 6 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 0 100% B 6 100%
Desinfetante residual (mg/L) = 0.24 0.62 - - 6 6 100%
Aluminio (py/L Al) 200 20 - 0 100% 1 1 100%
Ameénie (mg/L. NHy) 05 0 = 0 0 -
Namero de colaniaz a22 2C (N/ml) Sem alteragio anormai <1 3 - o 1 1 100%
Ndamero de colénias 37 *C (N/mi) Sem alteragoanormal 1 - - - 1 1 100%
Condutividade (11S/cm a 20°C) 2500 283 . 0 100% 1 1 100%
Clostriduss perfnngens (N/100mi) 0 0 - 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 = 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades &) >=65e <=0 7.84 = 0 100% 1 1 100%
Femo (ug/L Fe) 200 <10 2 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 0 - 0 0 -
Nitratos (mg/L NOs) 50 0 ¥ 0 0 -
Nitritos (mg/L NO:) 05 0 - 0 0 -
Oxidabiidade (mg/L Oz) 5 0 - 0 0 -
Cheiro a25*C (Factor de diluicio) 3 <1 - 0 100% 1 1 100%
Sabor a2%C (Factor de diluicao) 3 <1 - 0 100% 1 1 100%
Turvacsa (NTU) 4 <04 - 0 100% 1 1 100%
Antimonio (lg/L Sb) B 0 - 0 ] -
Arsénio (ng/_ As) 10 0 - 0 0 -
Benzeno (ug/L) 1 0 - 0 0 -
Benzo{a)pireno (1g/l) 0:a1 0 - 0 0 -
Boro (mg/L B) 1 0 - 0 0 -
Bromsatos (pg/L BrOs) 10 0 - ] 0 -
Cadmio (ug/L Cd) 5 0 - 0 0 -
Cilcio (mg/L Ca) - 0 - 0 0 =
Chumbe (pg/L Pb) 10 0 - 0 0 -
Cianetos (g/L CN) 50 0 = 0 0 -
Cobre (mg/L Cu) 2 o - 0] 0 -
Crdmio (pg/L Cn) 50 <1 - 0 100% 1 1 100%
1,2 - diclorostano (ug/L) 3 0 - 0 o 5
Dureza total (mg/L. CaCOs) = 0 - 0 o -
Enterococos {N/100 mL) 0] 0 - 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 15 0 - 0 0 =
Magnésio (mg/L Mg) = 0 - 0 o -
Merciirio (ug/L Hg} 1 0 - 0 0 -

[ Niquel (ug/L N)) 20 <5 - 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 0 = 0 0 5
Cloratos (mg/L CIOs) 07 0 S 0 0 =
Cloritos (mg/L CIO:) 07 0 5 0 0 =
Cloretos (mg/L Cl} 250 0 o 0 0 5
Sédio (mg/L Na) 200 0 - 0 0 -

| Sulfatos (mg/L SO.) 250 0 = 0 0 L
Carbono orgénico tota{COT) (mg/L C) Sem alteragio anormal 0 - 0 0 =
Tetraclorosteno o Triclorosteno (lig/l.) 10 0 o x - .

[ Tetracloroeteno {g/L) - 0 - 0 0 -

Tricloroeteno (/L) - 0 = 0 0 -

Hidrocarbenetos Aromiticos Policiclicos (po/L) 01 0 S S - L
Benzo{b)uorantenc {lg/L) . 0 - 0 0 3

Benzofk)luoranteno {jg/i) E 0 - 0 0 -

B Benzo{ghi) parileno {jg/L) - 0 = 0 0 -
Indeno{1,2.3-cd)pirene (ug/l) - 0 S o 0 3

Trthalometanos- total (ug/L) 100 0 o s - L
Clorofarmio (g/L) = 0 = 0 0 E

Bromoférmio (ug/l) = 0 - 0 0 &

Bromodiclorometano (ug/l) - 0 - 0 0 S

Dibromociorometano (.g/L) = 0 - 0 0 ©

Pesticidas- total (ig/L) 0.5 0 - 0 0 2
Aladoro {g/L) 01 0 - 0 0 -

Atrazina (/L) 01 0 - 0 0 -

Bentazona (j1g/1.) 01 0 - 0 0 -

Clorpirifos (ug/L) 0.1 0 - 0 0 -

Desetiterbutiazina (ig/L) 01 0 - 0 0 -

Desetilsimazina (g/L) 01 0 . ) 0 -

Desetilatrazina (ng/l) 01 0 - 0 0 -

Dimetosto (1ig/L) 01 0 - 0 0 =

i Diurao (ug/L) 01 0 5 0 0 -
Imidaciopride (:g/L) 01 0 = 0 0 =

Isoproturso (1g/l) o1 o - o 0 -

Linurdo (ug/L)’ 0:1 0 - 0 0 -

MCPA (/) 01 0 2 0 0 -

Motalad (ig/L) 01 0 - 0 0 -

Meatolaclors (ug/L) 01 0 - 1] 0 -

Ometaato (pg/L) 0.1 0 - 0 0 -

" Oxami (uglt) 01 0 = 0 0 =
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através de anélises peridicas na torneira do

Em conformidade com o Decreto-Lel n. 306/2007, de 27 de Agosto, altsrado pelo DecretoLsl n.° 1622017
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualida

s procedeu-se 4 verificacho da qualldade da dgua da rede pablica,
de daAgua (PCQA) aprovado pela autoridade competente(ERSAR)
.

Parametro (unidades) Valor Paramétrico {VF) alores obﬂ'!m il A::m“-:", ) Cu:::);h;lonto N. Andlises (PCQA) Arﬁ?;g’
Minimo | Miximo | Mk onu. ) Agendadas | Realizadas | Realizadas
Simazina (gL} | 0.1 0 = 0 0 .
" Terbutiiazina (Lg/L) 0.1 0 E ) ) -
Atividade alfa total (Bg/L) 0.9 0 E 0 0 =
Atividade beta total (Bq/L) 1 ¥ 4 0 0 5
Dose Indicativa Total (nSv/ano) 0.1 0 = 0 0 -
Radéo (Bq/L) 500 0 - 0 0 =
Polénio 210 (Bg/L) : 0 s 0 0 =
Ridio 226 (Bg/L) - 0 = 0 0 .
Urdinio 234 (Bq/L) - 0 S o 0 -
Ur&inio 238 (Bg/L) | - _ 0 = ) 0 E
Responsévei: O Presidente da Cimuwtin Data da publicitagio no website:
o L 18.01.2021
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