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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DE TORRES VEDRAS

4° TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO:

ZA4 - Patameira / Soalheira

EDITAL N° 8/2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, procedeu-se 2 verificacdo da qualidade da agua da rede publica,
através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

%

: Valores obtidos N° Andlises % Cumprimento N° Andlises (PCQA)
Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP}) superiores VP do VP Anilises
Minimo Maximo Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (E. coli) (N/100 ml) 0 0 o 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - o 100% 1 1 100%

Desinfetante residual (mg/L) - 0.6 - - A 1 K 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 0 - 0 0 =
Amoénio (mg/L NHO) 0.5 0 = 0 0 -
Nimero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 = 0 0 5
Numero de colénias a 37 °C (N/ml) Sem alteragao anormal N = = ) 0 .
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 0 = 0 0 =
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 N 0 . 0 0 s
Cor (mg/L PtCo) — 20 0 - o R 0 Z
pH (Unidades pH) >=6.5 e <=9 0 : 0 0 B
Ferro (ug/L Fe) 200 0 : 3 0 0 X
Manganés (ug/L Mn) 50 0 = 0o 0 =
Nitratos (mg/L NOD) 50 0o : 0 0 ;
Nitritos (mg/L NOD) 05 o - 0o 0 -
Oxidabilidade (mg/L O 5 o 0 - 0 0o E
Cheiro a 25°C (Factor de diluigao) 3 o 2 0 0 =
Sabor a 25°C (Factor de diluigdo) 3 0 = 0 0 =
Turvagdo (NTU) 4 0 - 0 0 -
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 - 0 0 -
Arsénio (ug/L As) 10 0 : 0 0 :
Benzeno (ug/L) 1 0 - 0 0 -
Benzo(a)pireno (ug/L) 0.01 :_0 - 0 0 -
Boro (mg/L B) 1 ’ N 0 > 0 0 -
Bromatos (ug/L BrO0) 10 0 - 0 = 0 -
Cadmio (ug/L Cd) 5 0 : 0 0 :
Calcio (mg/L Ca) - ) : o 0 .
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 = 0 0 =
Cianetos (ug/L CN) 50 0 5 0 0 5
Cobre (mg/L Cu) 2 0 = 0 0 -
Crémio (ug/L Cr) 50 0 - 0 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3 - 0 < 0 0 =
Dureza total (mg/L CaCOQC) = 0 - 0 0 -
Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 0 0 -
Fluoretos (mg/L F) 15 0o . 0 0 =
Magnésio (mg/L Mg) : 0 g 0 0 ;
Mercirio (ug/L Hg) 1 0 s 0 0 =
Niquel (ug/L Ni) 20 0 F B 0 0 -
Selénio (ug/L Se) 10 0 5 0 0 i
Cloratos (mg/L CIOO) 0.7 : 0 z 0 0 -

Cloritos (mg/L CIOD) 0.7 0 - 0 0

Cloretos (mg/L Cl) 250 0 i L 0 0 E
Sédio (mg/L Na) 200 0 z 0 0 %
Sulfatos (mg/L SODO) 250 T 0 : 0 0 =
Carbono orgénico total (COT) (mg/L C) Sem éiteragao anormal 0 = 0 0 :
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 0 S - - i
Tetraclorosteno (ug/L) - o = 0 0 3
Tricloroeteno (ug?I:) - . T 0 - 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) 0.1 ) - ) = === :
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - 0 : 0 0 p
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - 0 £ 0 0 =
Benzo(ghi) perileno (ug/L) - 0 = 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) - 0 = 0 0 2
Trihalometanos - total (pg/L) 100 0 = - - =
Cloroférmio (ug/L) - 0 = i 0 0 s
Bromoférmio (ug/L) - 0 = 0 0 -
Bromodiclorometano (ug/L) - 0 > T 0 0 3
: Dibromoclorometano (ug/L) - 0 - 0 0 =

Pesticidas - total (ug/L) 0.5 <0.03 - ] 100% 1 1 100%
Alacloro (ug/L) 0.1 0 < 0 0 =
Atrazina (ug/L) 0.1 0 : 0 0 3

Bentazona® (ug/L) 0.1 <0.03 - 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos (ug/L) 0.1 0 = 0 0 N
Desetilterbutilazina (ug/L) 0.1 0 : 0 0 o
Desetilsimazina (ug/L) 0.1 0 L] 0 0 ¥
Desetilatrazina (pg/L) 0.1 0 - 0 0 .
Dimetoato (ug/L) 0.1 0 < 0 0 2
Diurdo (pg/L) 0.1 0 . 0 0 A
Imidaclopride (ug/L) 0.1 0 2 0 0 &
Isoproturdo (ug/L) 0.1 - 0 = 0 0 =
Linurdo (ug/L) 0.1 0 = 0 0 -
MCPA (ug/L) 0.1 o r 0 0 ;
Metalaxil (ug/L) 0.1 0 ~ 0 0 2
Metolacloro (pg/L) 0.1 0 - 0 0 A
Ometoato (ug/L) 0.1 0 3 0 0 -
Oxamil (pg/L) 0.1 0 2 0 - 0 d
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ZONA DE ABASTECIMENTO:

ZAd4 - Patameira / Soalheira

EDITAL N° 8/2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, procedeu-se a verificagéo da qualidade da dgua da rede pablica,
através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

: . . ; 9
Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) ’V-alores obtldo.s s:;:-:f:;:e\jp Z Cu::)pclr:n i Sehnilizes (PC?A) Anéﬁses

Minimo Maximo Agendadas Realizadas Realizadas
Simazina (ug/L) | 0.1 o = 0 0 -
: Terbutilazina (ug/L) 0.1 0 = 0 0 =
Alfa total (Bq/L) 0.1 0 - 0 0 =
Atividade beta (Bg/L) ] 1 0 5 0 0o N
Dose indicativa (mSv/ano) 0.1 0 = 0 0 .
Radio (Bg/L) 500 o = 0 0 3
Polénio 210 (Bq/L) . 0 n 0 o ¥
Radio 226 (Bq/L) = 0 = 0 0 =
Uranio 234 (Bg/L) - ) 0 = 0 0 -
Urénio 238 (Bq/L) - 0 L 0 0 z

Nota 1: Inclui os pardmetros conservativos analisados pela entidade gestofa em alta: Cmara Municipal de Sobral de Monte Agrago

Responsavel:

A Presidente da Camara, Laura Maria Jesus Rodrigues
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Data da publicitagdo no website:
2022.03.04




