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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE TORRES VEDRAS
ZA2 - Eixo Ramalhal / Maceira

EDITAL N° 6/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagio da qualidade dé 4gua da rede piblica,

1° TRIMESTRE 2018

através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Centrelo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 Janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR) 31 Margo
Valor P N° Andlises | % Cumprimento lises (PC %
RarAms tognicass) fixado no DL 1623017 [——rr o= glariores VP i At CR)_{ anlises
Minimo | Méximo Agendadas | Realizadas | Realizadas

Escherichia cob(E. cof ) (N100 m) 0 0 0 0 100% 6 G 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml} -0 0 0 0 100% 6 6 100%
Desinfetants residual (mg/l) - 0.2 0.5 - - 6 6 100%
[ Aluminio (ugiL Al 200 30 - 0 100% 7 T 100%
Aménio (mgiL NH.) 0.5 - <0.02 - 0 100% 1 1 - 100%
MNimero de colénias a22°C (N/ml) Sem alteragfo anormal 5 - - - 1 1 100%
Nimero de colonias a37 °C (N/ml) Sem alteragio anormal 2 - - - 1 1 100%
Condutividade (uSicm a 20°C) 2500 240 - 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (NI100mi) 0 0 - 0 100% 1 1 100%
Cor (mgfl. PtCo) 20 - <2 - 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades &) >=6.5e <=8 8.1 - 0 100% 1 1 100%

Ferro (ug/L Fe) 200 0 - 0 0 -
Manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/l. NOs) 50 <10 - 0 100% 1 1 100%

Nitritos (mg/L NO:) 0.5 0 - 0 0 -
Oxidabilidade (mg/L C.) 5 <1 - 0 100% 1 1 100%
Cheiro #25°C (Factor de diluicic) 3 <1 - 0 100% 1 1 100%
Sabor a25°C (Factor de diluicéio) 3 <1 - 0 100% 1 1 100%
Turvacio (NTU) 4 <0.5 - 0 100% 1 1 100%

Antimbnio (ugiL Sb) 5 0 - 0 3 =

Arsénio (ugfl As) 10 0 . 0 0 -

Benzeno (ug/l) 1 0 - 0 0 -

Benzo{a)pirena (ugll) 0.01 o - 0 0 -

Bore(mg/L B) 1 0] - 4] 0 =

Bromatos (gL BrOs) 10 - 0 - 0 0 S

Cadmio {ug/l Cd) 5 0] - 4] 4] -

Calcio {(mg/l. Ca) - o - 0 0 -

Chumbo (ug/L Pb) 10 0 - 0 0 -

Cianetos (ug/L CN) 50 0 - 0 0 -

Cobre (mgh Cu) 2 0 - 0 0 -

Crémio (ugiL Cr) 50 0 B 0 0 =

1,2 — dicloroetano (ug/L) 3 0 - 0 0 -

Durezatotsl (mg/L CaCO.) - 0 = 0 0 -

Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 0 0 -

Fluoretos {mgfL F) 1.5 0 - 0 0 -

Magnésio (mg/l. Mg) - o - 0 0 -

Merciirio (ug/L Hg) 1 o - 0 0 -

Niquel (ug/L Ni) 20 0 E 0 0 -

Selénio (ug/L Se) 10 0 - 0 0 -

Cloretos (mgll Cl) 250 0 - 0 0 -

Sédio (mg/L Na) 200 0 - 0 0 -

Sulfatos (mgiL SO.) 250 0 - 0 0 -

Carbono orginico totalfCOT) (mgh C) Sem alteragio anormal 0 - 0 0 N

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ugfl) 10 o - - - -

Tetraclorosteno (ugfl) @ 0] - 0 0] -

Triclorosteno (ugfl) o 0 - 0 0 -

Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos {ugi.) 0.1 o - - = -

. Benze{b)fluorantenc (ug/L) = 0 - 0 0 -

Benzo{kifiuorsnteno (ugl/L) 0 - 0 0 -

Benzo(ghi) perileno (pgiL.) = 0 - 0 0 -

Indena(1,2 3-cd)pireno (ugi.) - 0 - 0 0 -

Trihalometanos- total (lg/L) 100 0 5 i - -

Cloroférmio (ug/L) - 0 - 0 0 -

Bromoférmio (ug/L) - 0 B 0 0 -

Bromodiclorometeno {ugilL) | - > 0 - 0 0 -

Dibrom oclorometsno {ug/L) = 0 - 0 0 -

Pesticidas- total (ug/L) 0.5 0 - 4] 0 -

Bentazona (ugfl) 0.1 0 - 0 0 -

Clorpirifos (ug/l.) 0.1 Y] - 0 0 -

Diurdio (ugiL) 0.1 3] - 0 0 -

Desetitterbutilazina (ugfl) 0.1 ¢ - 0 0 -

Linurio (gi.) 0.1 0 - 0 0 -

Tebuconazole (ugfl) 0.1 0] - 0 0 -

Imidaclopride (ug/L) 0.1 0 - 0 0 -

Terbutilszina (g/l) 0.1 o - 0 0 -

MCPA (ugL) 0.1 0 - 0 0 -

Oxamil (ugiL) 0.1 ) : 0 0 =

Atividade alfa total (Bg/L) ; 0.1 0 d 0 ) "

Atividade beta total (Ba/L) 1 0 - 0 0 K

Dose Indicativa Total {m Sv/ano) 0.1 . 0 - - 0 0 -

Radio (Bg/l) 500 / 0 - 0 0 -

O Presidente da Camara, D( Carlos Manuel Antunes Bernardes: %4 T]
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Data da publicitagiio: 12.julho,2018




