DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 20 TRIMESTRE
SWQE CONCELHO DE TORRES VEDRAS
o ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA1 - Geral EDITAL N° 12/2018
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, procedeuse a verificagdo da qualidade da agua da rede publica,
através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade daAgua (PCQA) aprovado pela autoridade competente(ERSAR)
o,
Parametro {unidades) Valor Paramétrico (VP) Yalores.obtidos s:;:,?::.les: %p i Cur;: :i’r:ento _NAndiines,(REAA) Arﬁﬁses
Minimo | Maximo Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coli(E. cof ) (NI100 ml) 0 0 0 0 100% 44 44 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 4] 0 100% 44 44 100%
Desinfetante residusi (mg/L) - 0.18 0.61 - - 44 44 100%
[Aluminie {ugiL Al) 200 <30 55 0 100% 10 10 100%
Aménio (mg/L NHs) 0.5 <0.02 0.02 0 100% 10 10 106%
Nimero de coldnias a22 °C (N/ml) . Sem alteragdo anormal 0 5 - - 10 10 100%
Nimero de colonias a37 °C (N/ml) Sem alteracfio anormal 0 5 - - 10 10 100%
Condutividade (iSfcm a 20°C) 2500 240 290 0 100% 10 10 100%
Clostridium perfringens (N/100ml)y 0 0 0 0 100% 10 10 100%
Cor (mglL PtCo) 20 <2 6.3 0 100% 10 10 100%
pH {Unidades #) >=6.5e <=9 7 8 0 100% 10 10 100%
Ferro (gL Fe) 200 55 - 0 100% 1 1 100%
Manganés (pgil Mn) 50 <15 <15 0 100% 10 10 100%
Nitratos® (mg/L NC,) 50 2.2 285 0 100% 13 13 100%
Nitritos (mg/L NO:) 0.5 <002 | - 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O) 5 <1 1.7 0 100% g 9 100%
Cheiro a25°C (Factor de diluicéio)} 3 <1 <1 0 100% 10 10 100%
Sabor a25°C (Factor de diluigéio) 3 <1 <1 0 100% 10 10 100%
Turvagiio (NTU) 4 <0.5 2.7 0 100% 10 10 100%
Antimonio’ (ug/L Sb) 5 <0.5 . 0 100% 1 1 100%
Arpénid® (ugl. As) 10 <0.5 - 0 100% 1 1 100%
Benzeno® (ug/L) 1 <0.3 - 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno (ug/l) 0.01 <0.005 - 0 100% 1 1 100%
Boro® (mgiL B) 1 <0.02 5 0 100% 1 1 100%
Brom atos® (pg/L BrCs) - 10 <10 - 0 100% 1 1 100%
Cédmic® (ug/L Cd) 5 <0.5 - 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L. Ca) - 42 - - : 1 1 100%
Chumbe (ug/L Pb) 10 <3 = 0 100% 1 1 100%
Cianetos” (ugfl. CN) 50 <5 - 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2 <0.01 - 0 100% 1 1 100%
Cromio" (ug/L Cr) 50 <1 - 0 100% 1 1 100%
1,2 - diclorostanc” (ugil) 3 <0.1 - 0 100% 1 1 100%
Durezatotal (mgfl. CaCQs) = 120 - - - 1 1 100%
Enterococos (Nf100 mL) 0 0 - ] 100% 1 1 100%
Fluoretos® (mg/L F) 15 <0.1 = 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mgil. Mg) : 4.1 - - - 1 1 100%
Moercirio® (pg/L Hg) 1 <0.2 - 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug/L Ni) 20 <5 - 0 100% 1 1 100%
Selenic’ (gL Se) 10 <2 - 0 100% 1 1 100%
Clorstos’ (mgfl Ci) 250 204 - 0 100% 1 1 100%
Sé&dio’ (mg/L Na) - 200 12.7 = 0 100% 1 1 100%
Sulfsios® (mgfl SO.) 250 15.6 - 0 100% 1 1 100%
Carbono orgénice totalfCOT) (mg/L C) Sem alteragio anormal <1 g - - 1 1 100%
Tetraclorosteno e Triclorosteno (ug/l) 10 <1 - 0 100% - - -
Tetraclorosteno® (ugiL) S <0.1 - - 1 1 100%
Triclorostens’ (ug/L) | = <1 - - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L) 0.1 <0.01 - 0 100% - - -
Benzo{bjfluorantenc (ugil) <0.1 - - - 1 1 100%
Benzo(k)fluorantano (ug/L) - <0.01 - - - 1 1 100%
Benzo{gh) perileno (ug/L} - <0.01 - - - 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pirene (pgll.) = <0.01 - - - 1 1 100%
Trihalometanos- total (ugil) 100 27 . 0 100% - - -
Cloroférmio (pg/L) - 22 5 5 5 1 1 100%
Bromoférmio {ugL) - <5 - - = 1 1 100%
Bromodiclorometanc (ug/L) 3 5 - - - 1 1 100%
Dibromoclorometanc (ug/l.) Co- <5 - - - 1 1 100%
Pesticidas- total (uglL) 0.5 <0.07 - 0 100% 1 1 100%
Bentzzona' {lg/L) 0.1 - <0.05 - 0 100% 1 1 100%
Clorpiifod' (ugil) 0.1 <0.05 - 0 100% 1 1 100%
Diurdo® (ugiL.) 0.1 <0.045 - 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutiiezina® (ug/l) 0.1 <0.02 - 0 100% 1 il 100%
Linurdo {ug/l) 0.1 0 & 0 0 3
Tebuconszale (ug/L) 041 0 . 0 0 3
imidaclopride® (ug/L) 0.1 <0.02 - 0 100% 1 il 100%
Terbutdazina (ug/L) 0.1 <0.07 - o 100% 1 1 100%
MCPA® (ugll) 0.1 <0.05 - 0 100% 1 1 100%
Oxam® (ug/L) 0.1 <0.05 = 0 100% 1 1 100%
Atividade alfa total' (Bg/L) 0.1 <0.026 - 0 100% q 1 100%
Atividade betatotal' (Bq/L) 1 0.036 - 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total' (mSv/ano) 0.1 <0.1 - 0 100% 1 1 100%
Radiio (Bq/L) 500 <10 <10 /]| 0 100% 2 2 100%

Nota 1: Inclui os parimetros conservativos analisados pela entidade gestoraem alta: Aguas dyf V,él¥do TejogS.A.
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