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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 3° TRIMESTRE 

CONCELHO DE TORRES VEDRAS 
·---

.ili 

ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA1 - Geral EDITAL N" 2/2019 
Em conformidade com o Decreto-Lei n.0 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.0 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 
através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade daÁgua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 

Parâmetro (unidades) 

Escherichia coli (E. col) (N/100 mi) 
Bactérias colifonnes (N/100 mi} 
Desinfetante residual (mg/L) 
Alumínio (µg/L AQ 
Amónio (mg/L NH.) 
Número de colónias a 22 ºC (N/ml) 
Número de colónias a 37 ºC (N/ml) 
Condutividade (µS/cm a 20"C) 
Clostridium perfringens (N/100ml) . .

Cor (mg/L PtCo) 
pH (Unidades p-{) 
Ferro (µg/L Fe) 
Manganês (µg/L Mn) 
Nitratos2 (mg/L NOa) 
Nitritos (mg/L NO2) 
Oxidabilidade (mg/L Ü2) 
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) 
Sabor a 25°C (Factor de diluição) 
Turvação (NTU) 
Antimónia2 (µg/L Sb) ' 

Arsénia2 (µg/L As) 
Benzen02 (µg/L) . .

Benzo(a)pireno (µg/L) 
Boro2 (mg/L B) 
Brometos- (µg/L BrO.) 
Cádmia2 {µg/L Ccl) 
Cálcio (mg/L Ca) 
Chumbo (µg/L Pb) 
Cianetos2 (µg/L CN) 
Cobre (mg/L Cu) 
Crómia2 (µg/L Cr) 
1,2 - dicloroetana2 (µg/L) 
Dureza total {mg/L CaCOa) 
Enterococos {N/100 ml) 
Fluoretos- (mg/L F) 
Magnésio (mg/L Mg) 
Mercúria2 (µg/L Hg) 
Niquei (µg/L NO 
Selénia2 (µg/L Se) 
Cloretos2 (mg/L CQ 
Sódia2 (mg/L Na) 
Sulfatos- (mg/L SO4) 
Carbono orgAnico total (COT) (mg/L C) 
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) 

Tetracloroetena2 (µg/L) 
Tricloroetena2 (µg/L) 

Hidrocarbonetos Aromáticos Policfclk:os (µg/L) 
Benzo(b)fluoranteno (µg/L) 
Benzo(k)fluoranteno (µg/L) 
Benzo(ghi) perileno (µg/L) 

lndeno(1,2,3-cd)plreno (µg/L) 
Trihalometanos - total (µg/L) 

Clorofónnlo (µg/L) 
Bromofórmio (µg/L) 

Bromodiclorometano {µg/L) 
Dibromoclorometano (µg/L) 

Pesticidas - total (µg/L) 
Bentazonr (µg/L) 
Clorpirifos- (µg/L) 

Diurãa2 (µg/L} 
Desetilterbutilazina2 (µg/L) 

Linurão (µg/L) 
Tebuconazole {µg/L) 
lmldaclopride2 (µg/L) 
Terbutilazlna" (µg/L) 

MCPAª {µg/L) 
Oxamil2 (µg/L) 

Atividade alfa totaP (Bq'L) 
Atividade beta totaP (Bq'L) 

l 

Dose Indicativa Total2 (mSv/ano) 
Radão (Bq'L) 

Valor Paramétrico (VP) 
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Valores obtidos Nº Análises 

Minimo Máximo superiores VP 

o o o 

o o o 

0.2 0.63 . 

<30 130 o 

<0.02 0.07 o 

o 8 -

o >300 -

250 300 o 

o o o 

<2 2.4 o 

7.5 8.2 o 

<50 <50 o 

<15 <15 o 

2.1 3.1 o 

<0.02 <0.02 o 

<1 1 o 

<1 <1 o 

<1 <1 o 

<0.5 <0.5 o 

<1 - o 

<1 - o 

<0.5 - o 

<0.005 <0.005 o 

<0.05 - o 

<5 - o 

<1 - o 

34 36 -

<5 <5 o 

<10 - o 

0.0054 0.052 o 

<1 - o 

<1 - o 

110 110 -

o o o 

<0.1 - o 

5 5.3 -

<0.05 - o 

<5 <5 o 

<0.4 - o 

20 - o 

14 - o 

15 - o 

<1 1.0 -

<3 - o 

<3 - -

<1 - -

<0.01 <0.01 o 

<0.01 <0.01 -

<0.01 <0.01 -

<0.01 <0.01 -

<0.01 <0.01 -

7 38.4 o 

7 25 -

<0.5 1.4 -

<0.5 7 -

<0.5 5 -

<0.06 - o 

<0.06 - o 

<0.06 - o 

<0.06 - o 

<0.06 - o 

o 

o 

<0.06 - o 

<0.06 - o 

<0.02 . o 

<0.06 - o 

<0.025 - o 

0.039 - o 

<0.1 - o 

<10 <10 o

Nota 1: Incluí os parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta: Aguas do Vale do Tejo, SA. 
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Nº Análises (PCQA) 
Análises 

Agendadas Realizadas Realizadas 
45 45 100% 
45 45 100% 
45 45 100% 
11 11 100% 
11 11 100% 
11 11 100% 
11 11 100% 
11 11 100% 
11 11 100% 
11 11 100% 
11 11 100% 
2 2 100% 
11 11 100% 
13 13 100% 
2 2 100% 
9 9 100% 
11 11 100% 
11 11 100% 
11 11 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
2 2 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
2 2 100% 
2 2 100% 
1 1 100% 
2 2 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
2 2 100% 
2 2 100% 
1 1 100% 
2 2 100% 
1 1 100% 
2 2 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
2 2 100% 
- - . 

1 1 100% 
1 1 100% 
- - . 

2 2 100% 
2 2 100% 
2 2 100% 
2 2 100% 
- - -

2 2 100% 
2 2 100% 
2 2 100% 
2 2 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
o o -

o o -

1 1 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
1 1 100% 
2 2 100% 

lnfonnação compl�mentar rel:ttiva à averiguação da situação de alteração anonnal do núme
!�

e colónias a 37.°C: a repetição da amostragem e análises ao parâmetro em causa,
confirmam a regulanzacão oa s,tuacão, não aoresentando aualquer problema em termos de saúde lica. 

Responsável: O Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Antunes Bernardes?fil./ Z l />.//IA. ,l li 
Data da publicitação no website:
14.Fevereiro.2019 


