sﬂo g CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO e =
ot NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE TORRES VEDRAS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se  verificacio da qualidade d4 agua da rede pablica, 1° TRIMESTRE 2017
através de anglises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controio da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 Janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR) 31 Margo
Parametro (unidades) f‘il:;:::?:am.m;g:l;g(’);)e Valores obtidos N° Analises % Cumprimento N° Analises (PCQA) An;I‘i.ses
, DL232016 | Minimo | Méximo | SuPerioresVP Ho-ve Agendadas | Realizadas | Realizaas
Escherichia coli (E. coF ) (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 63 63 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 2 1 98.41% 63 63 10C%
Desinfetante residual (mg/L) = 0.1 0.62 - - 63 63 10C%
Aluminio (ug/l Al 200 20 110 1] 100% 13 13 10C%
Aménio (mg/L NH.) 0.5 - <0.03 <0.05 0 100% 13 13 100%
Numaro de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 12 - - 13 13 100%
Nimero de colénias a 37 °C (N/ml} Sem alteragio anormal 0 1 - - 13 13 100%
Condutividade (uSfcm a 20°C) 2500 240 330 0 100% 13 13 10C%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 13 13 100%
Cor (mg/L PiCo) 20 <5 7.9 0 100% 13 13 100%
H {(Unidades o) >=6.5 e <=9 7.6 8.1 0 100% 13 13 100%
Ferro (ug/l. Fe) 200 <6 <6 0 100% 2 2 100%
Mangands (pg/L Mn) 50 <2 <2 0 100% 13 13 100%
Nitratos? (mg/L NOs) 50 11 ¢ 10 0 100% 23 23 100%
Nitritos (mg/L NO2) 0.5 <0.04 | *<0.04 0 100% 2 2 100%
Oxidabilidade (mg/L O) 5 <1 Y 0 100% 12 12 100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 13 13 100%
Sabor a 25°C (Factor de diluicéio) 3 <4 <1 0 100% 13 13 100%
Turvacao (NTU) 4 <04 0.4 0 100% 13 13 100%
Antiménio? (ug/L Sh) 5 <05 <05 0 100% 3 3 100%
Arsénio? (gL As) 10 <0.5 <0.5 0 100% 3 3 100%
Benzeno® (Lg/L) 1 <0.3 <0.3 0 100% 3 3 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0.01 <0,003 | <0.003 0 100% 2 2 100%
Boro® (mg/L B) 1 <0.02 <0.02 0 100% 3. 3 100%
Bromatos® (Jg/L BrOs) 10 <10 <10 0 100% 3 3 100%
Céadmio® (ug/L Cd) 5 <0.5 <0.5 0 100% 3 3 100%
Célcio (mg/l. Ca) - 28 3 - - 2 2 100%
Chumbo {pg/L Pb) 10 23 12.553 1 50% 2 2 100%
Cianetos® (ug/l. CN) 50 <5 <5 0 100% 4 3 3 100%
Cobre (mg/L Cu) 2 , 0.008 0.067 0 100% 2 2 100%
Crémio? (ug/L. Cr) 50 <1 <1 0 100% 3 3 100%
1,2 — diclorostano? (ug/L) 3 <0.1 <0.1 0 100% 3 3 100%
Dureza total (mg/L CaCOs) = 110 120 - - 2 2 100%
Enterococos (N/100 mL) 0] i 0 0 0 100% 2 2 100%
Fluoratos? (mg/L F) 1.5 <01 <0.1 0 100% 3 3 100%
Magnésio (mg/L Mg) - 46 4.9 - - 2 2 100%
Merctirio? (ug/L Hg) 1 <0.2 <0.2 0 100% 3 3 106%
| Niquel {pg/L Ni) 20 <4 <4 0 100% 2 2 100%
Selénio? (ug/L Se) 10 <2 =<2 0 100% 3 3 100%
Cloretos? (mg/L Cl) 250 <15 15.2 0 100% 3 3 100%
Sddio* (mg/L Na) 200 10.27 11.5 0 100% 3 3 100%
Sulfatos? (mg/L. SQ4) 250 13.2 13.7 0 100% 3 3 100%
Carbono orgénico total (COT) (mg/L C) Sem alteragfo anormal 1.01 - - - 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroaetena (ug/L) 10 <1 <1 o 100% - - -
Tetracloroeteno? (ugil) 3 <0.1 <0.1 - - 3 : 3 100%
Tricloroseteno? {ug/L) a <1 <1 - - 3 3 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos 0.1 <0.008 | <0.006 0 100% - - -
(ngiL)
Benzo{b)fluoranteno (jig/L) S =0.003 | <0.003 - - 2 2 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) 5 <0.003 | <0.003 - - 2 2 100%
Benzo{ghi) perileno (ug/L) - . <0.006 <0.006 - - 2 2 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) : <0.006 | <0.006 - - 2 2 100%
Trihatometanos - total {ug/L) 100 397 44.9 0 100% - - -
Cloroférmio (ug/L} S 20 25 - - 2 2 100%
Bromoférmio (pg/L) - <2 <2 - - 2 2 100%
Bromodicloromatano {jig/L) 14 15 = - 2 2 100%
Dibromoclorometano (ug/L) E 4.9 5.7 - - 2 2 100%
Pesticidas - total (ug/L) 0.5 <0.07 <0.07 0 100% 3 3 100%
Bentazona? (ug/L) 0.1 <0.05 <0.05 0 100% 3 3 100%
Clorpirifos? (ug/L) 0.1 [ <0.05 <0.05 0 100% 3 3 100%
Desstilterbutilazina® (ug/L) 0.1 <0.02 <0.02 0 100% 3 3 100%
Diurfio? (ug/L) 0.10 <0.045 | <0.045 0 100% 3 3 100%
imidaclopride? (ug/L) 0.1 <0.02 <0.02 0 100% 3 3 100%
MCPA2 (ug/t) 0.1 <0.05 <0.05 0 100% 3 3 100%
Oxamil® (ug/L) 0.1 <005 | <0.05 0 100% 3 3 100%
Tesbutilazina? (ug/L) 0.1 <(0.07 <0.07 0 100% 3 3 100%
Afividade alfa total® (Ba/L) 0.1 <0.026 | <0.029 0 100% 3 3 100%
Atividade beta total® (Bg/L) 1 <0.083 0.173 0 100% 3 3 100%
Dose Indicativa Total® (mSv/anc) 0.1 <01 <0.1 0 100% 3 3 100%
Radéo (Bg/L) 500 <10 <10 0 100% 2 2 100%

Nota 1: Zonas de abastecimento controladas: ZA1 - Geral, ZA2 - Eixo Ramalhal / Maceira, ZA3 - Eixo Campelos / Cabeca Gorda / Outeiro da Cabeca, ZA4 - Patameira /
Soalheira / Casais Tojais, ZAS - Casal Velho da Igreja (Maxial)

Municipal de Sobral de Monte Agraco

Nota 2:Inclui os parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta: Aguas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A., Aguas de Alenquer, S.A. e Camara

salide publica,
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Informagéo complementar relativa 4 averiguacéo das situagdes de incumprimento dos VP ao parametro Bactérias coliformes (na ZA1) e parametro Chumbo (na
ZA4): a repeticéio das amostragens e das andlises, aos parmetros em causa, confirmam a regularizagéo da situag#o, ndo apresentando qualquer problema em termos de
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