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torres vedras

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DAAGUA EM ALTA PARA CONSUMO HUMANO 29 TRIMESTRE
NO CONCELHO DE TORRES VEDRAS
ZONA DE ABASTECIMENTO: PE_Lourinha - Casalinho das Oliveiras EDITAL N 28/2022

através de analises periédicas na torneira do

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua da rede piiblica,

consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade daAgua (PCQA) aprovado pela autoridade competente(ERSAR)

Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N° Ar_\élise\s/ s % Cur: pcr:ento N° Analises (PCQA) Anéol/;ses
Minimo | Maximo | SUPeriores s Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia col(E. calf J (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bacteérias coliformes? (N/100 m) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetants residualP (mg/L) - 0.3 0.7 = B 3 3 100%
Aluminio? (Lg/L Al) 200 <50 = 0 ~100% 1 1 100%
Numero de colénias a22 *C? (N/ml) Sem alteracdo anormal 0 - = - 1 1 100%
Ndmero de colonias a37 2C* (N/ml) Sem alteracéo anormal 0 - R B 1 1 100%
Condutividade? (1S/cm a 20°C) 2500 313 - 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens® (N/100ml) 0 0 = 0 100% 1 1 100%
Cor? (mg/L PtCo) 20 <5 . 0  100% 1 1 100%
pH? (Unidades gH) >=6.5 e <=9 7.4 - 0 100% 1 1 100%
Ferro? (Lg/L Fe) L 200 <50 - 0 100% 1 1 100%
Manganas? (Lg/L Mn) 50 <10 - 0 100% 1 1 100%
Nitratos? (mg/L NOs) 50 2.89 - 0 100% 1 1 100%
Cheiro a25*C?* (Factor de diluicao) 3 <3 - 0 100% 1 1 100%
Sabor a23*C2 (Factor de diluicao) 3 <3 " ¢} 100% 1 1 100%
;I'urvagio’ (NTU) 4 - <07 - 0 100% i 1 100%
Enterococos® (N/100 mL) 0 0 - 0 100% 1 1 100%

Responsavel: A Presidente da Camara, Laura Maria Jesus Rodrigues

Data da publicitagdo no website:
30.12.2022




