DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 1° TRIMESTRE
5%93 CONCELHO DE TORRES VEDRAS
ZONA DE ABASTECIMENTOQ: ZA2 - Eixo Ramalhal / Maceira EDITAL N 9/2020
Em conformidade com o Decreto-Lel n.° 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, procedeu-se a verificagdio da qualidade da dgua da rede piblica,
através de anélises pariédicas na tormneira do consumidor, segundo o Programa de Centrelo da Qualidade daAgua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)
. . . . o
Parametro (unidades) Valor Paramstrico (VP) Valoree obtidos i\:“ Aw_téluse: L % Cuzlpi'\;ﬁ;\ento N° Anilises (PCQA) An éf;ses
Minime | Maximo | S-PETIOeS 2 Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (E. cof ) (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 6 100%
Bactérias cofiformes (N/100 mb 0 0 o 0 100% ) 6 100%
Desinfetante residual (mg/L) = 0.34 0.54 - = 6 6 100%
Aluminio (ug/L. A} 200 - <30 - 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg/L NHs) 05 0 - 0 0 -
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteragéio anormal <1 - - - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 °C (N/ml) Sem alterac&o anormal <1 . 2 . 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 270 - 0 100% 1 1 100%
Closlridium perfringens (N/100ml) 0 0 = 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades o) >=§5e <=9 7.8 - 1] 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 <50 - 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 0 - 0 0 -
Nitratos (mg/L NOs) 50 0 ; 0 0 -
Nitritos (mg/L NO:) 05 0 3 0 0 =
Oxidabilidade (mg/L O2) 5 0 - 0 0 -
Cheiro a 25°C (Factor de diluicéio) 3 <1 - 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 0 100% 1 1 100%
Turvagéo (NTU) = 4 <0.5 i 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 9 0 - 0 0 -
Arsénio (ug/L As) 10 0 - 0 0 =
Benzeno (ug/L) 1 0 - 0 0 -
Benzo(a)pireno (ug/L) 0.01 0 - 0 0 -
Boro (mg/L B) 1 0 - 0 0 8
Bromatos (ug/L BrOs) 10 0 - 0 0 -
Cadmio (pg/L Cd) 5 0 - 0 4] -
Calcio (mg/L Ca) : 0 = 0 0 .
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 - 10 ] -
Cianetos (ug/L CN) 50 ] - 0 0 -
Cobre (mg/L Cu) 2 0 - 0 0 -
Cromio (ug/L Cr) 50 <2 - 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (lg/L) 3 0 : 0 0 -
Dureza tofal (mg/L CaCOs) 5 0 - 0 0 -
Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 0 __ 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 15 0 - 0 0 .
Magnésio (mg/L Mg) = 0 - 0 0 -
Mercario (ug/l. Hg) 1 ¢ - 0 0 -
Niguel (ug/L Ni) 20 <5 - 0 100% 1 1 100%
Seiénio (ug/L Se) 10 0 - 0 0 -
Cieritos (mg/L ClO2) 07 0 Ll 0 0 -
Cioretos (mg/L Cl) 250 0 - 0 0 -
Cloratos (mg/L CIOs) 0.7 0 - 0 0 -
Sodio (mg/L Na) 200 T . 3 - 0 0 -
Sulfatos (mg/L SO.) 250 0 2 0 0 -
Carbono orgénico total (COT) {mg/L C) Sem alterag&o anormal 0 = 0 Y -
Tetracloroetsno e Triclerosteno (ug/L) 10 0 - . . g
Tetracloroetsno (ug/L) e 0 5 0 0 -
Tricloroeteno (ug/L) F 3 0 y 0 Y -
Hidrocarbonetas Aromaticos Policiclicos (ug/L) 0.1 0 - - . -
Benzo(p)fluorantsno (ug/L) = 0 - 0 Y -
Banzo(ldfiucrantsno (ug/l) = 0 - 0 0 -
Benzo{ghi) peritsnc (ug/L) 0 - 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (1ig/L) E 0 8 0 0 -
[ Trihalometanos - total (ug/L) 100 0 N = : . e |
Cloroiérmio {ug/L) - 0 - 0 0 -
Bromofémnio (ug/L) - 0 - 0 0 -
Bromodicloromstano (ug/L) = o - 0 0 -
Dibromeclorometano (ug/l) - 0 - 0 ) 0 -
Pesticidas - total (ug/L) 05 0 = 0 0 .
Alacloro (ug/L) 01 0 - 0 0 -
Atrazina (ug/L) 0.1 0 = 0 0 -
Bentazona (ug/L) 01 0 - 0 0 -
Clorpirifos (ug/L) 01 0 - 0 0 -
Desstiltsrbutitazing (uo/L) 01 0 - 0 0 =
Desetilsimazina (ug/L) 01 0 - 0 0 -
Desetilatrazina (Ug/L) 01 0 = 0 0 =
Dimetoato (ug/L) 01 0 - 0 0 =
Diurdic (ug/L) 01 0 - 0 0 -
Imidagjopride (/L) 01 0 - 0 0 =
isoproturéio (ug/L) 01 0 - 0 0 o
Linurfio (ug/L) 01 0 - 0 0 =
MCPA (pa/L) 01 0 J 0 0 -
Mataiexil (Lg/L) 0.1 0 - 0 0 -
Metolacloro (ug/k) 01 0 2111 0 0 -
Ometozato (pg/L) 01 0 ;. 0 0 -
Oxamil (ug/L) 01 0 2 0 0 -
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 1° TRIMESTRE
CONCELHO DE TORRES VEDRAS
ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA2 - Eixo Ramalhal / Maceira EDITAL N° 8/2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica,

através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade daAgua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {(ERSAR)
Partd Valor Paramétrico (vP) | valores obtidos N° A:aﬁsozp % Cumprimento v, Andlises (PCQA) . :I?ses
‘Minimo | Méximo | S e Agendddas. | Realizadas | Realizadas

Simazina (Hg/L) 0.1 0 0 0 -

Terbutitazina. (ug/t) (K] 0 0 0 -

Atividade alfa total (Bg/L) 01 0 0 0 -
Atividade beta total (Bq/L) 1 0 0 0 .
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0.1 0 0 0 -
Rad&o (BgL) 500 0 0 0 .

Nota 1: Inclui os pardmetros conservativos analisados pela entidade gistora em alta: -

Data da publicitagéio no website:
5.Junho.2020

-Responsével: o Preside‘nte da Camara, Carlos Manuel Antunes Bernardes :,; /f / é“ A" [‘_ ”g




